
Yangın tüplerinin bina içinde asılacak yerlerinin tespit edilmesi 

ve asılması

K-PR
Tüplerin kullanma süresinin ve çalışıp çalışmadığının kontrol 

edilmesi

Bakanlık talimat 

ve Yönergesi

Her altı ayda bir  yangın tüplerinin bakımı ve genel kontrolünün 

yapılması

Arızalı ve kullanma süresi biten yangın tüplerinin ilgili servisle 

görüşerek dolum ve değiştirilmesi  işlemlerinin yapılması

Dosyalama ve arşiv işlemlerinin yapılması

K-PR
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